IWA

Institut fiir Wasser-
und Abwasseranalytik

Priifbericht Nr. 2016_00201-02 INTEWA GmbH
Probenahme: 13.01.2016 Uhr Auftragsnummer: 2016_00012
Probenehmer: Auftraggeber Fremdvergabe PAK, 36, 37

Probeneingang: 13.01.2016

Bearbeitungsende: 22.02.2016

Probenart:

Grenzwertliste: TrinkwV 2001 Probenahme DIN EN ISO 5667-5 und DIN EN ISO 19458

Probenzuordnung

Probennr./Unternr.

Probenbezeichnung

Entnahmestelle

D-52070 Aachen

2016_00201 AQUALOOP, Regenwasseraufbereitung, Hahn 2, Druckleitung Kaltwasser
Demoanlage Kelmis
Ergebnisse . Iy
LNR|Parameter Einheit Messwert |Grenzwerte DIN
1 |Antimon mg/l <0,001 0,005 |DIN EN ISO 11885
2 |Arsen mg/l <0,001 0,01 [DIN ENISO 11885
3 |Benzo(a)pyren Mg/l <0,002 0,01 |DIN 38407 - 8
4 |Blei mg/| <0,003 0,01 |DIN ENISO 11885
5 |Cadmium mg/| <0,001 0,003 |DIN EN ISO 11885
6 |Kupfer mg/l <0,002 2 DIN EN ISO 11885
7 |Nickel mg/l <0,005 0,02 |DIN ENISO 11885
8 |Nitrit mg/l <0,02 0,5 DIN EN 26777
9 |Benzo(b)fluoranthen ug/l <0,002 0,1 DIN 38407 - 8
10 |Benzo(k)fluoranthen Mg/l <0,002 0,1 DIN 38407 - 8
11 |Benzo(ghi)perylen ug/l <0,002 0,1 DIN 38407 - 8
12 |Indeno(1,2,3cd)pyren Mg/l <0,003 0,1 DIN 38407 - 8
13 | Trichlormethan Mg/l <0,5 50 DIN EN ISO 10301
14 |Dibromchlormethan Mg/l <0,2 50 DIN EN ISO 10301
15 |Bromdichlormethan Mg/l <0,2 DIN EN ISO 10301
16 |Tribrommethan Mg/l <1 50 DIN EN ISO 10301
17 [Aluminium mg/l 0,087 0,2 DIN EN ISO 11885
18 |Ammonium mg/l <0,03 0,5 DIN 38406 - 5
19 |Chlorid mg/l 1,8 250 |DIN EN ISO 10304
20 |Eisen mg/l <0,010 0,2 DIN EN ISO 11885
21 |Farbung /m <0,1 0,5 DIN EN ISO 7887
22 |Leitfahigkeit bei 25 °C im Labor uS/cm 64 2790 |DIN EN ISO 27888
23 |Mangan mg/| <0,005 0,05 |DIN ENISO 11885
24 |Natrium mg/l 0,95 200 |DIN ENISO 11885
25 |TOC mgl/l 0,85 DIN EN 1484
26 |Sulfat mg/l 3,9 250 |DIN EN ISO 10304 - 1
27 |Trubung im Labor NTU 0,11 1 DIN EN ISO 7027
28 |pH-Wert vor Ort - 8,58 6,5 9,5 DIN EN ISO 10523
29 |Temperatur bei Bestimmung des pH-Wertes °C 16,2 DIN 38404 - 4
30 |Calcitlésekapazitat mg/| 1.1 DIN 38404 - 10
31 |Koloniezahl bei 36°C /ml 0 100 TrinkwV 2001
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32 |Pseudom. aeruginosa /100 ml 0 0 DIN EN ISO 16266
33 |intestinale Enterokokken /100 ml 0 0 DIN EN ISO 7899 -2
34 | Clostridium perfringens /100 ml 0 0 TrinkwV 2001 Anlage 5 m-CP
35 [Koloniezahl bei 22°C /ml 0 1000 TrinkwV 2001
36 |1,2- Dichlorethan Mg/l <0,1 3 DIN EN ISO 10301
37 |Benzol Mg/l <0,1 1 DIN EN ISO 15680
38 |Bor mg/| <0,010 1 DIN EN ISO 11885
39 [Bromat mgl/l <0,005 0,01 |ENISO 15061
40 |Chrom mg/| <0,005 0,05 |DIN EN ISO 11885
41 [Cyanid gesamt mg/| <0,01 0,05 |DIN 38405-14
42 |Fluorid mgl/l <0,1 1,5 DIN EN ISO 10304 - 1
43 |Nitrat mg/| 3,4 50 DIN EN ISO 10304 - 1
44 |Quecksilber mg/| <0,0002 0,001 [DIN EN ISO 11885
45 |[Selen mg/l <0,001 0,01 |DIN ENISO 11885
46 |Tetrachlorethen ug/l <0,2 DIN EN ISO 10301
47 |Trichlorethen Mg/l <0,2 DIN EN ISO 10301
48 |Escherichia coli /100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308 - 1
49 |Coliforme Bakt. /100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308 - 1
49,1 [Calcium mg/| 9,9 DIN EN ISO 11885
49,2 [Magnesium mg/l <0,5 DIN EN ISO 11885
Freigabe Weitere Anmerkungen:
Prifbericht freigegeben Anzahl Grenzwertiiberschreitungen:

durch die Laborleitung
am 22.02.2016

Ersetzt Priifbericht 2016_00201-01 vom 29.01.2016
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Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die o. g. Probe. Der Priifbericht darf ohne die
schriftliche Zustimmung des Laboratoriums weder vollsténdig noch auszugsweise veréffentlicht werden.
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